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2１．特定重大事故等対処施設とは

 特定重大事故等対処施設（以下「特重施設」という。）は，故意による
大型航空機の衝突やその他のテロリズム（以下「テロ等」という。）により，
炉心の損傷が発生するおそれがある場合などに対し，放射性物質の放
出を抑制するための施設です。

 発電所では，重大事故等に対応するため，重大事故等対処設備として
送水車等の可搬型設備等を配備していますが，特重施設は，安全対策
のバックアップとして，原子炉格納容器破損防止対策に対する信頼性を
さらに向上させるためのものです。

 この施設には，原子炉圧力容器や原子炉格納容器の減圧・注水機能
を有する設備およびこれらを操作する緊急時制御室等を設置し，頑健な
建物に収納します。



3２．特定重大事故等対処施設の概要

【設置場所】

●高台等に設置することにより高い耐津波性を確保。

●頑健な地盤に設置することにより高い耐震性を確保。

●テロ等により，原子炉建物と同時に破損することを防ぐために必要な離隔
距離（例えば原子炉建物から１００ｍ）を確保した位置に設置するか，又は
故意による大型航空機の衝突に対して頑健な建物に収納。

【工程】

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度

工 程 土木工事

設計

建築・機電工事



4２．特定重大事故等対処施設の概要（イメージ）

特重施設

③ 重大事故等対処設備の更なるバッ
クアップとして，特重施設で原子炉格
納容器の破損を防止

② 送水車等の可搬型設備（重大事故等対処設備）にて原子炉格納容器を冷却

緊急時制御室，
注水設備，電源
設備，通信連絡
設備など

第２フィルタ付
ベント設備

原子炉
建物

① 故意による航空機衝突
により原子炉建物が損壊

例えば100ｍの離隔



5
３．特定重大事故等対処施設の設備概要

原子炉建物

水源

注水設備

特定重大事故等対処施設

電源設備
（発電機）

緊急時制御室

減圧操作設備

原
子
炉
圧
力
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

原子炉格納容器

過圧破損防止設備
（第２フィルタ付ベント設備）

逃がし安全弁
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（１）減圧操作設備

既設の逃がし安全弁を動作させ，原子炉圧力容器内の圧力を減圧します。

（２）注水設備

専用の水源及びポンプ等を設置し，原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内を冷却するため
に注水／スプレイします。

（３）原子炉格納容器過圧破損防止設備（第２フィルタ付ベント設備）

重大事故等に対処するための設備である第１フィルタ付ベント設備に加え，専用の第２フィルタ付
ベント設備を設置し，放射性物質を低減させながら原子炉格納容器内ガスを排気／減圧します。

（４）電源設備（発電機）

発電所内の電源がすべて失われた場合にも，減圧操作設備，注水設備，原子炉格納容器過圧破
損防止設備（第２フィルタ付ベント設備）等に必要な電源を供給するための，専用の発電機を設置し
ます。

（５）緊急時制御室

中央制御室が使用不可能で重大事故等対処設備が機能しない場合に，特重施設の減圧操作設
備，注水設備，原子炉格納容器過圧破損防止設備（第２フィルタ付ベント設備）等の操作ができ，原
子炉及び原子炉格納容器内の状態を把握するための各種パラメータの監視ができる制御室を設置
します。

また，中央制御室及び緊急時対策所等と連絡できる通信連絡設備を設置します。

４．特定重大事故等対処施設の主要設備
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原子炉建物

代替注水配管
外部接続口

貯水槽

貯水タンク

 テロ等により大規模損壊が発生し，既存の冷却機能を失っても，原子炉などへ冷却水
を注水できるよう，送水車などの可搬型設備（重大事故等対処設備）による注水手段を確
保・多重化しています。

【重大事故対応手段の一例（代替注水対策）】

（参考）可搬型設備による代替注水機能（イメージ）


