
添付 

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果 

（２０２０年１０月） 

                                  単位：ｎＧｙ／ｈ 

ポスト名 Ｎｏ．１ Ｎｏ．２ Ｎｏ．３ Ｎｏ．４ Ｎｏ．５ Ｎｏ．６ 

平  均 ２５ ３１ ３６ ２５ ３５ ３０

最  大 ４５ ４７ ５３ ４３ ５３ ４４

前年度

までの

データ

月平均の 

変動幅 

２１ 

～ 

２６

２７ 

～ 

３２

３２ 

～ 

３８

２３ 

～ 

２７

３１ 

～ 

３６

２８ 

～ 

３５

最大 ８１ ７７ １０３ ８８ ８３ ７４

備  考 

１．前年度までのデータは，２０１５年４月～２０２０年３月分である。 

２．測定データは，２分間値である。 

３．モニタリングポスト簡易点検工事，モニタリングポスト点検工事およびモニタ

リングポスト低レンジ検出器取替工事に伴い，以下の期間欠測あり。 

 ・Ｎｏ.１ ７日～８日，１５日 

 ・Ｎｏ.２ ７日～８日，１２日，２０日～２２日 

 ・Ｎｏ.３ ６日～８日 

 ・Ｎｏ.４ ５日，７日～８日，１４日～１６日，１９日，３０日～３１日 

 ・Ｎｏ.５ ２日，７日～８日 

 ・Ｎｏ.６ １日，７日～９日，１２日～１３日，２６日～３１日 

以 上 


